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Wolbromski Zakład Wodociągów, 
Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom

DECYZJA nr 2

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37av ust. 1 pkt 10, art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 
4b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn.zm.), § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 
maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748), 

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych do badania przez dostawcę wody 
z wodociągu publicznego Dłużec, zarządzanego przez Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom, w dniu 22 
czerwca 2026 r. z kranów czerpalnych w: hydroforni Kąpiele Wielkie Kolonia Syber nr sprawozdania z 
badań Z/28/VI/2026, hydroforni Strzegowa nr sprawozdania z badań Z/26/VI/2026, hydroforni 
Kąpiołki nr sprawozdania z badań Z/27/VI/2026 oraz z ujęcia (studnia S-1) w Dłużcu woda podawana 
do sieci nr sprawozdania z badań Z/25/VI/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu (PPIS) stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dłużec, zarządzanego przez 
Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. 
Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2026 roku w ramach nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu pobrał do badania próbkę wody z 
wodociągu publicznego Dłużec, zarządzanego przez Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom, z kranu 
czerpalnego w hydroforni Kąpiele Wielkie Kolonia Syber przy protokole pobrania nr NK/4/76/2026. 
Próbka wody została pobrana w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, w zakresie parametrów grupy A. 
W dniu 19 czerwca 2026 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu 
wpłynęło sprawozdanie cząstkowe z badań wyżej wymienionej próbki wody, wykonane w Oddziale 
Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. 
Zgodnie z wyżej wymienionym sprawozdaniem z badań nr LW/2086/N/2026/1, w badanej próbce 
wody stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbą mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C po 
68±4 h w ilości 970 [790;1200] jtk/1ml. 
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Jakość wody w wyżej wymienionej próbce wody nie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym, 
określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu biorąc pod uwagę 
rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości oraz fakt, że w badanej próbce nie stwierdzono obecności 
bakterii grupy coli, Escherichia coli, a także enterokoków, oszacował ryzyko zdrowotne i decyzją z 
dnia 19 czerwca 2026 roku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w sieci 
wodociągu publicznego Dłużec. 
Jednocześnie tut. Inspektor Sanitarny nakazał zarządcy wodociągu podjęcie natychmiastowych 
działań naprawczych i doprowadzenie mikrobiologicznej jakości wody w sieci wodociągu publicznego 
Dłużec do wymaganych norm, określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z przekazanymi informacjami strona podjęła czynności w celu doprowadzenia jakości wody w 
sieci wodociągowej wodociągu Dłużec do wymagań, określonych dla wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi rozpoczęto proces stałej dezynfekcji (chlorator) wody podawanej do sieci wodociągowej, 
przy jednocześnie prowadzonej stałej kontroli zawartości chloru wolnego w wodzie w sieci 
wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej. 
W dniu 22 czerwca 2026 r. zarządca pobrał próbki wody z przedmiotowego wodociągu w ramach 
kontroli wewnętrznej w miejscach: hydrofornia Kąpiele Wielkie Kolonia Syber, hydrofornia 
Strzegowa, hydrofornia Kąpiołki oraz ujęcie (studnia S-1) w Dłużcu woda podawana do sieci. Badania 
próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kluczewska 4 w Olkuszu, posiadającym zatwierdzenie 
Inspekcji  Sanitarnej do wykonywania tego typu badań. Przedłożone w dniu 25 czerwca 2026 r. 
sprawozdania z badań próbek wody z wodociągu publicznego Dłużec, pobranych w ww. punktach 
zgodności, nie wykazały nieprawidłowości w zakresie wszystkich badanych parametrów, w tym 
parametrów mikrobiologicznych: bakterii Escherichia coli, bakterii grupy coli, enterokoków oraz 
ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C. 
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu orzekł jak w 
sentencji. 

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego, 31-202 Kraków,  ul. Prądnicka 76, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Olkuszu Al. 1000 - lecia 13A, 32-300 Olkusz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. 
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wnosi się do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Olkuszu, Al. 1000 - lecia 13A, 32-300 Olkusz.  Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olkuszu 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. 
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

4. W korespondencji należy powołać się na znak sprawy.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Olkuszu
lek. med. Agata Knapik
Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Otrzymują: 
1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom
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